
KONTROLL-PRÜFBERICHT GEMÄSS VDE 0108				    JAHR: ________________________________________________

Gerätetyp: _________________________________     Gerätenummer:  _______________________      Batterietyp:  _________________________________      Zellen:  _________________________        Blöcke: ________________________
  

KW	               Sichtprüfung	 Wöchentliche Prüfung       	         Monatliche Prüfung                          
 
	    Anlage 	   Ladeerhaltungs-	  Kurztest durchgeführt       DS - BS Leucht-	     Wasser-	
	    – i.O.?	          spannung	                – i.O.?			      mittel – i.O.	       stand
	
	   Ja     Nein	              Volt	         Ja                   Nein		    Ja            Nein	  Min.     Max.      Bemerkungen	      Unterschrift		
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Liebigstr. 6 · 71229 Leonberg
T +49 (0) 7152 29905-00
www.bbs-notstrom.de
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